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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023
- chemischer Teil -

Entnahmeort: Burglauer

Entnahmestelle: Kiga, Zapfhahn nach Wasseruhr

Kennzahl: 1230067300894 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 25.01.2024 09:00 Analysennummer: T197651
Probenahme durch: G. Scheuring, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 25.01.2024
Probenahmeart: Ende der Prifung: 04.03.2024
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Acrylamid mg/l n.u. 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol _ N | _ mgll_ <0;600_2_ _ __600_10 ~ |DIN 38407-43 (2014-10)

Bor (B) - N _mgfl_ - 0_03 B Kl 0 [oIN EN 150 172942 -(2017&01)
Bromat (BrO ;") mm”gll' " éﬁ,(_)02 0,'010 DIN EN 1SO 15061 (2001-12)
Chrom (Cr) i _rﬁgll - <06002 6.65510_,_0050*_ DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid (CN") _ 1 mg'll- <-0.005 - _00_5_0  |Hausmetn. W:05141;é_(20{3-12)
1,2-Dichlorethan : mg/| - '<70".00017 . 70,0030”7 DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid (F") | man 014 | 15  |DINENISO 10304-1 (2009-07)
Microcystir'l'—LR ' mg/| n.u. 0.0010*’* ~|omiso 20179:'2007-107(,&)‘7
Nitrat (NO 5”) : mg/l 40,5 . 50 |DIN EN 1SO 10304-1 (2008-07)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) mgll n.u. 000050 [siehehinten
Perfluorbutansdure (PFBA) pa/l n.u. __|OIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentanséure (PFPeA) ugll n.u. _ |DiN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexanséure (PFHxA) pg/l n.u. ) | DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptanséure (PFHpA) pg/! n.u. ~ |PIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctanséure (PFOA)™ pg/l n.u. ~ |piN38407-42 (2011-03)
Perfluornonansaure (PFNA)~ pg/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansaure (PFDA) ugh nu. DIN 38407-42 (2011-03)
Perﬂuorundecaﬁséurﬁ_(_PFUnDA) pa/l nu. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecanséure (PFDoDA) ug/l ~ nu o ss4o742 2011-03)
Perfluortridecansaure (PFTrDA) ug/! n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Burglauer

Entnahmestelle: Kiga, Zapfhahn nach Wasseruhr

Probenahme am: 25.01.2024 09:00 Analysennummer: T 197651

Parameter Einheit Befund Grenzwert  [Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonsdure (PFBS) g/l . n.u. S DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansulfonsdure (PFPeS) g/l n.u. - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansulfonsaure (PFH_xS_)t B gl nu | DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) wall n.u. - DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS)” ug/l | n.u. . DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansulfonsaure (PFNS) pa/l o n.u. : DIN 38407-42 (2011-03)
Perﬂuordecansu_lfgnséure (PFDS) ug/l e n.u. ~ |DIN 3840742 (2011.63)
Perfluorundecansulfonsaure (PFUNDS) ug/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansulfonsaure (PFDoDS) pa/l | n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansulfonsaure (PFTIDS) pgl! n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-20 N ‘mg/l n.u. 0,00010***  [DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 |l mgn | nu 0,000020**  [DIN 38407-42 (2011-03)
Queéﬂsilber (Hg? o mg/l ' <7d.7070701 0,0010 DIN EN ISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) B B  mghl <0,001 0,010  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Summe aus Tétir?a- und Trichloretheﬂ 7 mg/l . ?030_0'2 0,010 DIN 38407-43 (2014-16)

Uran (U) . mg/l 0,0ai 7 0,010 DIN EN 1SO 1729;5_-5_(2017-01)
Antimon (Sb) ' ' ~ mg/l <0,001 | 00050  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Arsen (As) ) ‘mg/l ~0,0009 | 0,010/0,0040** [DIN EN ISO 172042 (2017-01)
Benzo-(a)-pyrén ” _ mg/| - <O_,'0(_)00(i3 0,00001 0 |oiN38407-39 (2011-09)
Bisphenol A mg/l <0.0(7)071 '0,0025**“’ " |oin 38s07/Fa7"

Blei (Pb) mgl <0,001 | 0,010/0,0050** |DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) mg/l ~ <0,0003 0,0030  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Chlorat N - mg/l 18 n.u. 0_0204/0,_0;0 loneniso 10304-4 (1999-07)
Chlorit - - mgli N T 0,060“!0:-26 loINEN ISO 10304-4 (1999-07)
Epichlorhydrin B mg/l _ ' n.u. 0.'0(50167” DIN EN ISO15680IF19(2004-04)'-
Dibromessigsaure 7 mg/l n.u.  |oiN 38407/F35 (2010-10)"
Dichloregsigséure i mag/l n.u. o DIN 3&5?:?35 (2010-10)’
Monobrqmessigséure i 7_mg;11 n.u. - ' DIN 38407/F 35 (.2-().10-1())’
Mono_cttloressigséure mg/l n.u. i DIN 38407/F35 (2010-10)"
Trichloressigsaure ; - rhgli n.u. ' DIN 38407/F 35 (2010-10)'
Halogeﬁéséigééuren (HAA-S) mg/l nu. - 0,060"**_ * |oin 3s407/F35 (2010-10)’
Kupfer (Cu) ' N | mgn 0,004 20  |oINENISO 17284-2 (2017-01)
Nickel (Ni) - : mall <0,001 0,020  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Nitrit (NO ;") _ 7 mgll  <0,01 0.10%0,50 [DIN EN 26777 (1993-04)
Nitrat/50 + Nitrit/3 o ~ mg/l 0,81 1 |berechnet '

e e g
Trichlormethan  mgh | <0,001 i "~ |oiN 3840743 2014-10)
Bromdichlormethan ) mg/l <0,0001 7 ~ |DiN 3840743 (2014-10)
Dibrofﬁi:hlormet?an " - mg/l <0,0001 B DIN 38407-43 (2014-50)
Tribrommethan ' a mg/! <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane ( THM) ' R ngfl ] <0,001 6‘0104/0,650 DIN 38407-43 (2014-10)
Vinylci%rid o o md/l ' n.u. 0,00050 DIN 38407-43 (2014-10)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstéande. Ohne schriftliche Genehmigung _
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-11) Seite 2 von 3



Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Burglauer
Entnahmestelle: Kiga, Zapfhahn nach Wasseruhr
Probenahme am: 25.01.2024 09:00 Analysennummer: T 197651
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Aluminium (Al) B mgl <0,01 ~ 0,200  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
Ammonium (NH 47* ) B mg/l Al <0 01 0 §0__ DIN 38406-5-1 (1983-10)
Chlorid (CI") - mg/l 267 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Eisen (Fe) i mg/l OOOJ | 0200 DIN EN lSO 17294-2 (2017-01)
elektr Leutfah;gkent bei 25°C uS/Cm 774 727907 ) plN EN 27888 (1993 -11)
Férbung (SAK bei A = 4361 nm) 1/m <0,02 05  [DINENISO 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwert bei 23°C _TON | 1 3 DIN EN 1622 (2006-10)
. ohne anormale

Geschmack typisch Veranderung DEV B 1/2 (1971)
Mangan (Mn) B i 7: ﬂgll 7 <0,001 _7 0 050  |oinENISO 172042 (2017-01) _
Natrium (Na ") - - mgh 9,7 200 DIN EN |so 17204-2 (2017-01)
organisch gebundener Kohlenstoff ohne anormale

DIN EN 1484 (2019-04
(TOC) mg/ 0.7 Veranderung ( )
Sulfat (SO ,,2‘ ) : i __ mg/l ' 871 i, 2507 DIN EN ISO 10304- 1'(200'9 07)
Triibung NTU 0,28 1 0° DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 7,7°C (Vor-Ort) pH-Einheiten 7,31 65-9, 5 DIN EN [SO 10523 (2012-04)
Calcul[psekapazutat - mg/l 4.4 B 5 DIN 33404 10 (2012 12)
Calcium (Ca 2*) - - mg/l 967,3 ) - DIN EN I |so 17294-2 (2017-01)
Magnesium (Mg =% - mg/l 32,4 ) ~ [DINEN 1SO 17294-2 (2017-01)
Kalium (K*) - mgll § 35 _ DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Saurekapazitat bis pH4.3 mmoll [ 493 DIN 38409-7-2 (2005-12)
Sumnjg Erdalkahen o mmrolll 3,73 berechnet
Gesamtharte °dH 208 | berechnet
Hartebereich (Waschmlttelgesetz ) hart berechnet
0.B. = ohne Beanstandung n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht
* gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

* Grenzwert ab 12.01.2030

** Grenzwert ab 12.01.2028
*** Grenzwert ab 12.01.2026
**** Grenzwert ab 12.01.2024
" PFAS-4

Konformitatsaussage:

' Aqua Service Schwerin, Schwerin

2 GWA mbH NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal
3 Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

* Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteilungsnetz

® vom 29.04.2007

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den 04.03.2024 -

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die Prifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung _
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-11) Seite 3 von 3



